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东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）(镇级) 0.11 <5 0 无 0.5 7.2 0.36 <0.02 1 未检出 未检出 0.0018 0.0206 <0.00006 0.7 0.003 合格

东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）(镇级) 0.17 <5 0 无 0.7 7.1 0.41 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0032 0.0225 0.00026 1 0.003 合格

东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)
（石龙西湖水厂）

0.16 <5 0 无 0.7 7.1 0.3 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0019 0.0138 0.00011 0.9 0.001 合格

东莞市石排自来水公司（镇级） 0.18 <5 0 无 0.6 7.1 0.32 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0009 0.0361 <0.00006 0.9 0.001 合格

东莞市石碣镇单屋水厂(村级) 0.18 <5 0 无 0.5 7 0.44 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0032 0.0094 <0.00006 0.6 0.003 合格

东莞市石碣桔洲供水厂(村级) 0.1 <5 0 无 0.5 7.2 0.39 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0037 0.0082 <0.00006 0.7 0.002 合格

石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级) 0.13 <5 0 无 0.5 7.2 0.29 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0027 0.0136 <0.00006 0.6 0.001 合格

东莞市石碣镇沙腰水厂(村级) 0.15 <5 0 无 0.5 7.5 0.29 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0025 0.009 <0.00006 0.7 0.003 合格

东莞市石碣镇自来水公司(镇级) 0.13 <5 0 无 0.5 7.1 0.26 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0025 0.0125 <0.00006 0.6 0.003 合格

东莞市石碣镇水南水厂(村级) 0.13 <5 0 无 1.5 7.3 0.39 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0044 0.0111 0.00011 1.8 0.005 合格

东莞市石碣镇四甲村水厂(村级) 0.17 <5 0 无 0.6 7 0.33 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0012 0.037 0.00165 0.7 0.002 合格

东莞市石碣西南水厂(村级) 0.21 <5 0 无 0.7 7 0.21 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0009 0.0278 0.00164 0.75 0.001 合格

东莞市石碣镇涌口水厂(村级) 0.13 <5 0 无 0.5 7.1 0.27 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0039 0.0071 0.00038 0.7 0.002 合格

茶山镇第二供水厂（镇级） 0.12 <5 0 无 0.6 7.3 0.29 <0.02 1 未检出 未检出 0.0031 0.0103 0.0004 0.7 0.004 合格

茶山镇第一供水厂（镇级） 0.16 <5 0 无 0.7 7.3 0.18 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0035 0.006 0.00014 0.8 0.004 合格

东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级) 0.14 <5 0 无 0.45 7 0.22 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0016 0.0104 0.00007 0.5 0.003 合格

东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级) 0.1 <5 0 无 1 7.1 0.15 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0008 0.0122 0.00031 1.1 0.001 合格

东莞市潢涌自来水有限公司(村级) 0.12 <5 0 无 0.5 7 0.23 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0006 0.0063 0.00077 0.6 <0.001 合格

东莞市桥头镇迳联水厂(村级) 0.17 <5 0 无 7 0.37 <0.02 未检出 未检出 未检出 <0.0002 0.0097 <0.00006 <0.001 0.73 1.363 0.355 不合格

东莞市石水口自来水有限公司(村级)
（桥头石水口水厂）

0.43 <5 0 无 7 0.49 <0.02 未检出 未检出 未检出 <0.0002 0.008 <0.00006 <0.001 0.31 0.611 0.167 合格

东莞市铁岗自来水有限公司(村级)
（企石铁岗水厂）

0.24 <5 0 无 7.1 0.44 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0003 0.0063 <0.00006 <0.001 0.07 0.159 0.015 不合格

东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级) 0.17 <5 0 无 7.1 0.21 <0.02 未检出 未检出 未检出 <0.0002 0.0135 <0.00006 <0.001 0.22 0.672 0.193 合格

东莞市圣马自来水有限公司(村级)
（樟木头石新水厂）

0.16 <5 0 无 7.1 0.29 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0004 0.0063 <0.00006 <0.001 0.35 0.427 0.228 合格

东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级) 0.2 <5 0 无 0.4 6.9 0.28 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0018 0.0515 0.00329 0.5 0.002 合格

东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级) 0.19 <5 0 无 0.6 7 0.37 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0014 0.0574 0.00174 0.65 0.002 合格

东莞市企石自来水服务公司(镇级) 0.19 <5 0 无 0.6 6.9 0.24 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0009 0.0163 <0.00006 0.8 0.001 合格

东江水务第二水厂 0.24 <5 0 无 0.6 7 0.35 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0021 0.0141 0.00026 0.7 0.003 合格

东江水务第三水厂 0.19 <5 0 无 0.7 7 0.3 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0015 0.0142 <0.00006 0.8 0.003 合格

东江水务第四水厂 0.16 <5 0 无 0.7 7 0.33 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0024 0.0135 <0.00006 0.8 0.003 合格

东江水务第五水厂 0.12 <5 0 无 0.7 7.1 0.22 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0015 0.011 <0.00006 1 0.002 合格

东江水务第六水厂 0.14 <5 0 无 0.7 7.2 0.26 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0018 0.0148 <0.00006 1 0.002 合格

东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级) 0.18 <5 0 无 0.8 7.1 0.33 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0022 0.0185 <0.00006 1 0.004 合格

东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级) 0.14 <5 0 无 0.8 7.1 0.41 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0022 0.0277 0.00016 0.9 0.005 合格

东莞市横沥镇自来水公司(镇级) 0.11 <5 0 无 0.5 7.1 0.46 0.02 未检出 未检出 未检出 0.0021 0.0353 0.00363 0.6 0.004 合格

东莞市司马自来水有限公司（村级）
（常平司马水厂）

0.13 <5 0 无 0.45 7.2 0.36 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0024 0.0056 0.00051 0.6 0.001 合格

东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)
（樟木头樟洋水厂）

0.29 <5 0 无 0.5 7.1 0.45 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0016 0.0177 0.00092 0.55 0.003 合格

东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级) 0.28 <5 0 无 0.4 7.4 1.06 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.003 0.0176 0.00308 0.5 0.003 合格

东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)
（大朗仙村水厂）

0.46 <5 0 无 0.7 7 1.32 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0017 0.0286 0.03117 1 0.004 合格

虎门镇高科水厂(镇级) 0.25 <5 0 无 0.6 7.2 1.65 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0063 0.0393 0.00519 0.7 0.006 合格

东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级) 0.29 <5 0 无 0.6 7.2 0.91 <0.02 5 未检出 未检出 0.0034 0.0182 0.00029 0.8 0.006 合格

东莞市大岭山大片美村水厂(村级) 0.16 <5 0 无 0.7 7 0.46 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0072 0.0105 <0.00006 0.9 0.007 合格

大岭山镇大王岭水库水厂(镇级) 0.25 <5 0 无 0.8 7.6 0.46 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0056 0.0057 0.01358 1 0.007 合格
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东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级) 0.37 <5 0 无 1.2 7 0.27 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0016 0.0785 0.00388 1.3 0.001 合格

东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)
（长安霄边水厂）

0.68 <5 0 无 0.7 7.2 0.76 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0016 0.3092 0.00753 0.8 0.004 不合格

东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级) 0.19 <5 0 无 1 7 0.72 <0.02 3 未检出 未检出 0.0008 0.044 0.00389 1.2 0.005 合格

东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)
（黄江田心水厂）

0.61 <5 0 无 6.7 0.63 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0015 0.091 0.00246 0.003 0.21 0.302 0.075 合格

塘厦镇凤凰水厂(镇级) 0.18 <5 0 无 0.6 7.3 0.35 0.04 未检出 未检出 未检出 0.0038 0.0295 0.00006 0.7 0.004 合格

塘厦镇中心水厂（镇级） 0.19 <5 0 无 0.7 7.1 0.26 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0022 0.0148 0.00033 0.9 0.002 合格

东莞市永源自来水有限公司第二水厂（镇级） 0.15 <5 0 无 0.5 7.2 0.48 <0.02 2 未检出 未检出 0.0044 0.007 <0.00006 0.6 0.001 合格

东莞市永源自来水有限公司第一水厂（镇级） 0.19 <5 0 无 0.9 7.1 0.3 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0014 0.0255 0.00019 1 0.001 合格

东莞市雁田自来水有限公司(村级)
（凤岗雁田水厂）

0.13 <5 0 无 0.55 7.1 0.34 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0025 0.0098 <0.00006 0.6 0.003 合格

常平镇第二水厂(镇级) 0.14 <5 0 无 0.4 7.2 0.49 0.03 未检出 未检出 未检出 0.0013 0.0164 0.00073 0.5 0.002 合格

常平镇第一水厂(镇级) 0.17 <5 0 无 0.45 7.2 0.57 <0.02 1 未检出 未检出 0.0036 0.0116 0.00068 0.5 0.004 合格

东莞市谢岗镇自来水厂（镇级） 0.13 <5 0 无 0.5 6.8 0.61 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.002 0.0043 0.0001 0.6 0.005 合格

东莞市樟木头自来水公司(镇级) 0.45 <5 0 无 0.6 6.7 0.58 0.05 未检出 未检出 未检出 0.0024 0.0451 0.05357 0.7 0.006 合格

东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级) 0.21 <5 0 无 0.6 6.9 0.44 0.07 未检出 未检出 未检出 0.0024 0.0122 0.00976 0.9 0.004 合格

东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级) 0.23 <5 0 无 0.45 7.1 0.84 0.05 1 未检出 未检出 0.0048 0.0407 0.00105 0.5 0.005 合格

东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级) 0.12 <5 0 无 0.5 7 0.74 0.05 未检出 未检出 未检出 0.002 0.0135 0.0005 0.55 0.004 合格

东莞市长龙自来水有限公司(村级)
（黄江长龙水厂）

0.76 <5 0 无 0.7 7.2 0.55 0.05 未检出 未检出 未检出 0.0126 0.0861 0.00369 0.9 0.01 合格

黄江镇自来水厂（镇级） 0.19 <5 0 无 0.7 7 0.56 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0019 0.017 0.00448 1 0.004 合格

大岭山镇长湖水厂（镇级） 0.22 <5 0 无 0.5 7.2 0.42 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0022 0.0128 0.00202 0.6 0.002 合格

东莞市中堂江南供水厂(村级) 0.15 <5 0 无 0.7 7.2 0.69 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0184 0.0099 <0.00006 0.8 0.012 不合格

东莞市中堂镇供水厂(镇级) 0.16 <5 0 无 0.5 7 0.5 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0017 0.0062 0.00019 0.55 0.003 合格

黄江镇大冚股份经济联合社(村级)
（黄江大冚水厂）

0.33 <5 0 无 0.8 7.1 1.04 <0.02 未检出 未检出 未检出 0.0103 0.0571 0.00388 1.1 0.01 合格

东莞市犀牛供水有限公司(村级)
（大朗犀牛陂水厂）

0.34 <5 0 无 0.7 7.3 0.72 <0.02 1 未检出 未检出 0.0105 0.1437 0.00304 0.9 0.011 不合格

东莞市赤足陂供水有限公司(村级)
（大朗水平水厂）

0.11 <5 0 无 0.05 7.2 0.96 0.05 未检出 未检出 未检出 0.0012 0.008 0.01198 0.15 <0.001 不合格

东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级) 0.24 <5 0 无 0.1 7.1 0.88 0.03 未检出 未检出 未检出 0.0048 0.0051 0.0037 0.3 0.005 不合格
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